CARTA DE TRAMITE

Para: Departamento de Educacion
Dr. Eligio Hernandez Pérez
Secretario de Educacion

De: ROV Engineering Services PSC
100 Road 165 Suite 203 CIM Tower 1 Guaynabo, PR 00968
787-230-7171
Victor M. Rodriguez Ortiz, P.E., CPIA, CPIU

Escuela: José Rodriguez Soto y Anexo Cadigo: (50757)
Municipio: Guanica Fecha de: 9-enero-20

Inspeccion

Nombre del Ingeniero que emite la recomendacion: Ing. Jermaine Williams Fargas

Anejos:
1. Recomendacion al Secretario.
2. Estampilla Digital Especial emitida por el CIAPR.

3. Informe de inspeccién Ocular.



OCULAR INSPECTION CHECKLIST

Where description is indicated, attach additional pages of notes and photographs keyed to appropriate checklist item.

r— K
A. GENERAL INFORMATION
1L Street Address of the School:  Lajas Road #40, Ramal 116 Km, 1 Hm. 3
City: Guanica State: PR Zip: 00647
2. School Name: José Rodriguez Soto y Anexo
i Date of inspection:  9/Encro/2020
4, Inspector’s Name: Jermaine Williams Fargas
\ -
& 3
B. BUILDING SITE INSPECTION
5, Utility Service Safety:
IMPORTANT-Immediately following an earthquake, check the entire properly, especially near appliances, for the smell of gas. If gas ador is
detected, turn off the gas at the meter where it enters the house. Locate and repair leaks before turning gas back on. If the gas odor persists
after the gas has been shut off, vacate the building and contact the gas utility company immediately.
IMPORTANT-Before entering a damaged, vacant building verify that gas is off. Check the gas meter for damage and position of main gas
valve, either a manual valve or a seismically-activated gas shut-off valve. Do not enter the building if gas odor is detected.
a. Odor of natural gas leakage? D YES NO b. Downed powerlines? D YES NO
6. Surrounding topography: (@check one)
Flat
D Genltly sloping (easily walkable)
l:' Steeply sloping (difficult or impossible to walk in some areas)
7. Building pad: (@check one)
Flat
Terraced or multilevel
E:l Gently sloping (less than 4-foot ground surface elevation difference across house)
El Steeply sloping (greater than 4-foot ground surface elevation difference across house)
8. Geotechnical Issues: (if yes, provide description and photos) YES
a. New cracks in the ground?
b. Signs of fresh cracking in or movement of hardscape?
NA

c. Signs of fresh cracking in or movement of retaining walls?

d. Patterns of cracking that extend through the ground surface, hardscape, and improvements?
e. Evidence of sand boils or other fresh-appearing deposits of sand or mud?

f.  Unusual slumping, rising, or bulging of the ground surface?

g. Evidence of rock falls or slope instability above site?

h. Ground movement or wet areas indicating possible broken underground utility lines?

OO000O00000O
RENRNRRNOREA 3

i. Other phenomena (e.g., septic tanks surfacing, differential settlement, ground consolidation)?
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~ OCULAR INSPECTION CHECKLIST

=

Where description is indicated, attach additional pages of notes and photographs keyed to appropriate checklist item.

f 3
B. BUILDING SITE INSPECTION (continued) YES NO
9. Evidence of earthquake-induced permanent ground deformation in the immediate vicinity of the D
property?
—J
[ R
C. GENERAL BUILDING INFORMATION
10. Safety Assessment Tag: (@check one) D None D Green D Yellow D Red A
(others): D Yellow D Red
1. a) Year of original construction (best estimate): _ TBD
b) Total square footage (best estimate): TBD
YES NO
12. Have any repairs, modifications, or demolition been performed since the earthquake? |:|
If yes, describe
13. Building configuration: 16. Sill bolting:
a. Single story D a. Structure bolted to foundation
b. Combination one and two story I:I b. Structure not bolted to foundation
D c. Full two story c. Don't know
D d. Three story
D e. Splitlevel 17. Roof configuration:
D f. Typical I:I a. Gahle
D g. Other, describe I:I b. Hip
c. Flat or very low slope
14. Exterior wall finish: 14 shed
[ a stucco s Other, describe
D b. Panel siding
D c. Metal siding 18. Roof covering:
D d. Masonry veneer D a. Asphaltic membrane
e. Other, describe _ Cement plaster. b. Wood shingle or shake
c. Concrete
15. Foundation configuration: 4 wetal
a. Slab-on-grade e. Elastomeric
D b. Crawlspace without cripple walls f. Other, describe NA
I:I c. Crawlspace with cripple walls
D d. Exposed piers or posts
D e. Typical
D f. Metal
[] g. Other, describe __NA
- .
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OCUL&R INSPECTION CHECKLIST

Where description is indicated, attach additional pages of notes and photographs keyed to appropriate checklist item.

-
D. EXTERIOR BUILDING INSPECTION
19. General: (if yes, provide description and photos) YES NO N/A
a. Collapse, partial collapse, or building off foundation? D D
b. Obvious lean in any story? D |:|
20. Exterior walls: (if yes, provide description and photos)
a. Fresh cracking at corners of door and window openings? |:| D
b. Fresh cracking at building corners? D D
¢. Door or window openings racked out of square? I:I D
d. Broken glass in windows or doors? D D
e. Wall leaning? D D
f.  Bulging or delamination of siucco? I:I I:I
g. Pattern of cracking that extends from the ground surface, through foundation, and wall? I:I D
h. Evidence of recent relative movement at mudsill line? D D
i. Atlocations where the exterior stucco is continuous from the framing down over the D I:]
foundation, is there cracking of stucco along the mudsill level accompanied by indications
of permanent displacement (sliding) of the building relative to the foundation?
j. Collapse, partial collapse, or separation of masonry veneer? D
k. Severe cracking, separations, or offsets at building irregularities? I:l I:l
21. Foundation: (if yes, provide description and photos) No Access
a. Fresh cracking of exposed perimeter foundation? I:I D
b. Relative movement between slab and footing in “two-pour” slab-on-grade foundations? D I:I
c. Ask homeowner if any earthquake refrofits have been done to the home? D D
If'Y describe:
d. If the answer to cis Y, were bolls added to connect the home to the foundation? I:l I:I
e. If the answer to cis Y, were plywood or sheathing added to any cripple walls under the D D
home?
J
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OCULAR INSPECTION CHECKLIST

Where description is indicated, attach additional pages of notes and photographs keyed to appropriate checklist item.

—~
D. EXTERIOR BUILDING INSPECTION (continued)

22. Kitchen Hook (if yes, provide description and photos) YES NO N/A

a. Present on external wall? D D

b. Present at internal location? I:I D

c. Collapse or partial collapse? D D

d. Visible damage or cracking? D |:|

e. Visible tilting or separation from building? D I:l

f. Shifted or loose and displaced D I:l

g. Deterioration or deformation El D

L] L]

23. Roof: (if yes, provide description and photos) No Aeccess

a. Shifted or dislodged or concrete damage? [:l I:I

b. Impact damage to roof from falling object? I:I D

c. Displaced rooftop HVAC units? I:I D

d. Significantly sagging roof ridgelines? D D

e. Signs of movement between rafter tails and wall finishes at eaves? |:| I:I

f. Buckled/dislodged flashing or tearing of roof membrane, rooffwall intersections in split D D

level buildings, additions, or other building irregularities?
g. Tearing of roof membrane or deck waterproofing at re-entrant comers? D I:l
h. Toppling, shifting, or damage/leakage at refrigerant and electrical lines of rooftop D I:l
mechanical equipment?
i. Shifting of or damage to solar panels? El I:I
\
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OCULAR INSPECTION CHECKLIST

Where description is indicated, attach additional pages of notes and photographs keyed to appropriate checklist item.

D.

24,

25.

EXTERIOR BUILDING INSPECTION (continued)

Attached or abutting improvements: (if yes, provide description and photos) YES

a. Collapse, partial collapse, or separation of attached porches, carports, Gazebos, or Iz

awnings?

b. Evidence of recent setllement or displacement of exterior steps, patios,

or walkways relative to the building?

c. Signs of movement between building floor and/ or exterior hardscape or retaining I:I

wall along the uphill side of hon steeply sloping sites?

d. Toppling, shifting, or damage/leakage at refrigerant and electrical lines of D

air conditioning condenser unif(s)?

Independent exterior improvements: (if yes, provide description and photos)

a. Damaged detached gazebo?

b. Damage to fences / privacy walls?
c¢. Damage fo retaining walls?

d. Damage to walkway?

e. Evidence of leakage from water supply lines?

f. Toppling, shifting, or damage/leakage at fuel connection of propane tanks?

g. Others damage

ROOROX O

NO

O

[ o R R

N/A

Kl

OO OR

=

Y

26.

INTERIOR INSPECTION

General information
a. If interior access not possible, identify reason
i. Redtag D
D ii. Hazardous materials I:I
D ii. ~ Other hazardous condition, D
describe D

D iv. Other, describe

b. Typical wall and ceiling finish

Drywall
Plaster on gypsum lath
Plaster on wood lath

Other, describe Cement Plaster

A
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OCUL&R-INSPECTION CHECKLIST

1

Where description is indicated, attach additional pages of notes and photographs keyed to appropriate checklist item.

- 3
E. INTERIOR INSPECTION (continued)
21. Walls: (if yes, provide description and photos) YES NO N/A
a, Fresh cracking, buckling, spalling, or detachment of interior wall finish at corers of D I:l
door and window openings?
b. Fresh cracking of wall finishes at wall corners or wall/ceiling intersections? D D
¢. Door or window openings racked out of square? D D
d. Wall leaning? I:I D
e. Pattern of cracking that extends from the floor slab through the wall? I:I D
f. Movement or sliding of walls relative to the floor? D D
g. Severe cracking, separations, or offsets at building irregularities? I:I D
h. Doors damaged, difficult to operate, or inoperable? I:l D
i. Windows damaged, difficult to operate, or inoperable? L—_I L__l
28, Ceilings: (if yes, provide description and photos)
a. Collapse of ceiling finish? D |:|
b. Fresh cracking of ceiling finishes, especially at re-entrant corners; cracks along corner I:I D
bead at stairwell openings; cracking or tearing of finishes at ceiling/wall juncture; or multiple
“nail pops™?
¢. Damage to ceiling finishes in vicinity of corridors or commons places? D D
d. Separations or cracks in ceiling finishes at split-levels, re-entrant corners, D D
additions, appendages, or other building discontinuities?
e. Water damage or evidence of recent leakage from plumbing lines or roofing? I:I D
\ J
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O_CULAR INSPECTION CHECKLIST

Where description is indicated, attach additional pages of notes and photographs keyed to appropriate checklist item.

8 B
E. INTERIOR INSPECTION (continued)
29, Floors: (if yes, provide description and photos) YES NO N/A
a. Evidence of recent sloping, sagging, settlement or displacement of floors? |:| D
b. In slab-on-grade locations, fresh cracking of floor slab or floor finishes? D I:’
¢. Significant sagging or unusual bounciness of floors frames? l:l D
d. Separations or cracks in floor finishes at split-levels, re-entrant corners, additions, |:| I:l
appendages, or other building discontinuities?
e. Signs of movement between floor and exterior hardscape or retaining wall along D I:l
the uphill side of homes on steeply sloping sites?
f. Apattern of fresh cracks, gaps, or joint separations in floor finishes? D D
g. Impact damage to floor finishes from falling contents? D D
30. Mechanical systems: (if yes, provide description and photos)
a. Displaced connection of appliance flues connected to chimneys? D D
b. Toppling, shifting, leakage from tank, leakage from water connections displaced flue D D
connection or damage/leakage at gas line or electrical connection of water heater?
¢. Shifting, damage/leakage at gas line, flue connection, electrical connection, refrigerant line, I:I D
and condensate drain connection of furnace or air conditioning fan-coil unit?
d. Damage lo gas line of gas sloves or gas fueled clothes dryers? ] ]
e. Damage to loilels? ] []
f. Decreased or restricted water pressure at appliances, faucets, or toilets? D D
g. Toppling or shifting of free-standing wood stove and/or flue? ] ]
h. Toppling, shifting, damage/leakage at fuel connection of fuel oil tank? |:| |:|
i. Other Damage in the dining room D D
j. Damage near lhe gas tank D D
- J
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) ~ OCULAR INSPECTION CHECKLIST |

Where description is indicated, attach additional pages of notes and photographs keyed to appropriate checklist item.

~ 3
E INTERIOR INSPECTION (continued)

31. Architectural woodwork and special finishes: (if yes, provide description and photos) YES N/A
a. Shifting of or damage to kitchen or bathroom cabinetry?

b. Impact damage to countertops from falling objects?

aoo
I I I
K R K

¢. Cracking of ceramic tile in showers or tub/shower enclosures consistent with

earthquake damage to adjacent wall finishes?

A

F. CONTINGENT INSPECTIONS

YES N/A

32. Retaining Tank Wall damage?

O O
00 3
K K

33. Water tank or other field subterranean structure
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| "OCULAR INSPECTION CHECKLIST |

( G. RECOMENDACION AL SECRETARIO W

Departamento de Educacion
Dr. Eligio Hernandez Pérez
Secretario de Educacion

Hora de Entrada Hora de Salida de

a Inspeccion: Tt it Inspeccion: 530 pm
Escuela: José Rodriguez Soto y Anexo COdlg{) 50757
Municipio: Guinica Fechade Inspeccion; ~ /Enero/2020

Abrir Escuela (Verde)
Abrir Parcialmente la Escuela (Amarillo)
No Abrir la Escuela (Rojo)

EX(

Comentarios: B
La inspeccion estrictamente visual (ocular) que se realizo en esta facilidad, fue completada durante la fecha y hora
mencionada inmediatamente arriba. La misma fuc realizada conjuntamente con la directora de la escuela. El propésito
de 1a inspeccién consistio en inspeccionar todas las dreas a las cuales se nos permiti6 acceso, ¢ identificar los daiios
visuales significativos presentes al momento de la inspeccién. Considerando lo anterior, los siguicntes son algunos de los
comentarios mas relevantes con respecto alos daiios visuales observados i = » e

Las facilidades presentan multiples dafios, entre los que se encuentran pero no se limitan a:

1. Multiples grietas severas estructurales cn toda la facilidad, por ejemplo paredes, columnas, vigas, techos, lozas de
hormigon, etc.

2. Colapso de techos, paredes, alero, cte.

3. Multiples otros-dafios estructurales que representa una peligro cualquier vida que-este-en esta area.

Cualquier ofra drea la cual no se obtuvo acceso, esta evidenciado por la falta de fotografia en el material fotografico
recopilade durante la inspeccion.
Se debe entender que este informe esta basado solamente en una inspeccion ocular de las facilidades con el proposito de
observar en las escuelas la presencia de dafios significativos causados por los eventos sismicos registrados hasta la fecha de
este informe. La determinacion de la adecuacion estructural de las escuelas y su cumplimiento con los codigos aplicables de
disefio o construccion, al igual que el desarrollo de recomendaciones para la rehabilitacion de las facilidades, requerird una
evaluacion detallada.

Sermaine. W Wiamss
Preparado por; Nombre (Letra de Molde)

Licencia

Victor M. Rodriguez " S — 770 .
Revisado por; Nombre (Lefra de Molde) aline Licencia Sello
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OCULAR INSPECTION CHECKLIST

ANEJO A
Nombre de la Escuela:  José Rodriguez Soto y Anexo Fecha de Inspeccion;  9/Enero/2020
Codigo de la Escuela: 50757 Nombre de Inspector:  Jermaine Williams Fargas

Comentarios:

1.

Escuela José Rodriguez Soto (edificio principal)

Edificio 1:

Marco de puerta principal agrietado
Difusores de A/C en el suelo al igual que paneles
Varias ventana con grietas

Grieta en paredes, techo, etc.

A/C ducto esta colgando

Plafones despegados y rotos

A/C ductos colgando y paneles en el suelo
Desaglie A/C “unit” roto

Lamparas colgando en el bafio

Tapa de toilette rota

ST S@meoo oD

Edificio 2:
1) Salén 1 (primer nivel):
a. Grietas en paredes y columnas
b. Grietas en columna y esquina interior de paredes y columnas
c. Grietas en union entre pared y columna
d. Grietas en viga

2) Salon 2 (primer nivel):
a. Vigas expuestas en columnas
b. Grietas en paredes de lado a lado
c. Grieta reflejada de salon 1y salon 2 (columna)
d. Pared desplomada, entre salén 2 y salon 3

3) Salén 3 (primer nivel):
a. Pared desplomada hacia salon 2
b. Columnas comprometidas
c. Varilla expuesta en el techo
d. piso agrietado

4) Salén 4 (primer nivel):
Piso agrietado completamente de lado a lado
Grieta inmensa desde el piso a la pared
Empafietado caido en pared

Columnas agrietadas

feocoDw
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OCULAR INSPECTION CHECKLIST

ANEJO A (cont.)

e. Todo el piso agrietado
f. Marcos de ventanas comprometidas
g. Desnivel en el suelo de aproximadamente 2" a 1”

5) Salon 5 (primer nivel):
a. Paredes y columnas agrietada

6) Salon 6 (segundo nivel):
a. Columna con varillas expuestas
b. Pared colinda salén 7 agrietada de lado a lado
¢. Empafetado y hormigon caido
d. Grietas en paredes

7) Salon 7 (segundo nivel):
a. Vigas expuesta en columnas
b. Empafetado caido y grietas mayores de paredes

8) Salones 8, 9y 10 (segundo nivel):
a. “Smoke detector” caido en el suelo (salon 8 solamente)
b. Grietas en paredes y columnas
c. Plafones en el piso
d. Desperdicio animales por todos lados

. Edificio 3

1) Saldon 11 (segundo nivel): No hubo acceso

2) Saldn 12 (segundo nivel):
a. Grietas en pared de puerta de salida y entrada

3) Saldn 13 (segundo nivel):
a. Grieta super severa en pared
b. varilla expuesta en el techo
c. Grieta por todas la paredes

4) Salon 14 (primer nivel):
a. Paredes con grietas y columnas
b. Puerta de entrada afectada

[Tt}

c. Grieta en forma de “x” en la columna

5) Saloén 15 (primer nivel):
a. Piso agrietado completamente
b. Columna y paredes con grietas
c. Grietas en paredes
d. Vigas principales agrietadas

6) Salon 16 (primer nivel):
a. Paredes agrietada completamente
b. Columna agrietadas
Page 2 of 18



OCULAR INSPECTION CHECKLIST

ANEJO A (cont.)

4, Edificio 4

1) Salon 17:

a. Paredes con partes desplomadas, dando acceso al exterior

b. Columnas con varillas expuestas (todas las columnas)

2) Saldn 18:
a. Grieta en paredes y columnas
b. Parte de paredes derrumbadas
c. Grietas en paredes y techo

. Edificio 5

1) Bafo de nifios:
a. Techo y pared con vigas expuestas
b. Grietas en todas las paredes
c. Tapa de inodoro rota
d. Pared y piso agrietado

2) Banfos de nifias (al lado de cancha):
a. Grieta en pared

. Edificio 6 (Comedor):

a. Grietas en paredes

b. Techo acustico caido

c. Campana de la cocina esta bien
d. Dafio al equipo interno

. Edificio 7(cancha):

a. Sistema de iluminacion en el suelo

. Edificio 8

1) Salones 19, 20y 21:
a. Techo acustico en el suelo
b. Grietas y empafietado despegado en paredes y columnas

2) Salon 22:
a. Techo completamente colapsado

3) Area 24:
a. Grietas en paredes y columna
b. Paneles acusticos y A/C “conduct” expuesto

4) Area 25 (bafio):
a. Tapas rotas

5) Salones 26y 27:
a. Grieta en marco de la puerta
b. Plafones del techo en el suelo
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I OCULAR INSPECTION CHECKLIST

ANEJO A (cont.)
c. Marco de ventana comprometido
d. Grieta en paredes
e. lluminacion colgando y rota

6) Salon 29 (Bafio de ninas):
a. Un inodoro desfasado
b. Dos tapas de inodoro rotas
c. Grietas en paredes

7) Covacha (al lado de |a biblioteca): No hubo acceso
8) Saldn 23 (Biblioteca): No hubo acceso

9. Exterior (Edificio 1):

Grieta en pared de la puerta principal
Grieta frente a la puerta principal

Grieta profunda a lado de la pared externa
Grietas en unién entre pared (2) y piso
Grieta en columna parte (3) de atras
Grieta en acera parte (3) dos grietas

g. Grietas en pared (4) dos grietas

"P 00T

10. Externo (Edificio 2):

Grieta en columnas

Grietas en paredes

Alero en el suelo (parte de atras del segundo nivel)
Empafietado hinchado y engolletado en pared
Columnas principales al techo del segundo nivel agrietados y desplazadas
Rampa con grietas de arriba a bajo

Linea eléctrica de iluminacién colgando

Pared de escalera con grieta de arriba a bajo

Grieta en paredes, en escalera

Verja de concreto completamente agrietada a lo largo

T m@Tme o0 T

11.Externo (Edificio 3):
a. Grieta en esquina de columnas
b. Grietas en todas las paredes

12.Externo (Edificio 4):

Grieta en unién de piso y paredes de lado a lado
Columnas con grietas sseveras, hinchadas y inclinadas
Grieta en todas las paredes

Varilla completamente expuesta en columnas principales
Emparetado de las columnas esta desprendido

®o0ToD

13.Externo (Edificio 5): No hubieron dafios significativos

14.Externo (Edificio 6):
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| OCULAR INSPECTION CHECKLIST

ANEJO A (cont.)

Grietas por todas las paredes

Techo de “gypsum board” en el piso
Tuberia de paredes estan expuestas
Grietas en la losa de concreto del exterior
Todas las paredes agrietadas

eoooTp

15.Entrada principal de porton:
a. Grieta en piso y columna

16.Externo (Edificio 8):
a. Grieta en todas las paredes
b. Campana sobre salones 22 y 25 esta rota
' c. Parte de las paredes estan derrumbadas
‘ d. Grietas profundas en la mayoria de las paredes (biblioteca)
|

17.Escaleras:
a. Grieta severa en el suelo

18.Rampa:
a. Paredes agrietadas

| Escuela José Rodriguez Soto (Anexo)

| 19. Edificio 10

1) Saldn 2:

. Inodoro roto

b. Conducto de agua del A/C roto
c. Grieta en pared

d. Acceso limitado por escombros
e. Techo acustico caido

0]

2) Salon 1:
a. Grietas en paredes
b. Conducta A/C esta bien
¢. Acceso limitado por escombros
d. Techo aclstico caido

20.Edificios 15 y 16 (Almacenes 1 al 3): No hubo acceso

21.Edificio 11 (Teatro):
a. Grieta en viga
b. El techo se cayo
c. Enla covacha grieta en pared
d. Hay un cuarto al lado donde el techo se cay6

22.Edificio 13: I
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r OCULAR INSPECTION CHECKLIST

ANEJO A (cont.)
1) Bano abajo:
a. Grietas en paredes
b. Inodoro desfasado
c. Inodoro baja bien

2) Oficina de la directora:
a. Grieta en paredes

3) Salon 1: No hubieron dafios significativos

|
\ 4) Salon 2:
‘ a. Grieta en una pared, a lo largo

| 5) Saldn 3:
1 a. Grietas en la pared gue colinda con salén 2
\ b. Grieta en el marco de la puerta

6) Salon 4:
a. Pared agrietada
b. Columnas agrietadas
c. Grieta en el marco de pared de puerta

7) Salones 6y 8:
a. Grieta en paredes, viga, columna, piso y marco de puerta
b. Empanetado desprendido

8) Salon 7: No hubo acceso

9) Salon 9:
a. AJ/C “unit” tapas rotas
\ b. Grietas en las paredes

10)Salén 10:
a. Filtracion en el techo
b. Grieta en paredes
c. Marco de ventanas y ventana afectada
d. Grieta en marco de la puerta
e. Grieta en el techo

11)Salon 11:
a. lluminacion en el piso
b. Grieta en pared
c. Filtracién en el techo

12)Salén 12:
a. Grieta en pared y marco de ventana

13)Salén 13:
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I b OCULAR INSPECTION CHECKLIST

ANEJO A (cont.)
i a. Viga expuesta en paredes
| b. Grieta en paredes y a lo largo de las paredes
| 14)Salén 14:

a. Grieta en paredes y viga del techo
23.Cancha: No hubieron dafios significativos

24, Externo (anexo):
a. Grietas en paredes
b. Techo de zinc afectado
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I OCULAR INSPECTION CHECKLIST

ANEJO A (cont.)
| Plano de Sitio Jos_é Rodriguez Soto y Anexo
| Descripcion: Vista aérea de la escuela.

Google Earth

gy Pww LGSR IPREEA AR R RETRENI BT W may AR e IR
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ANEJO A (cont.)

~ Edificio: | 1 -
Descripcion:  Grieta en la losa de concreto.

_ Edfir 1
Descripcion: | Grieta en columna exterior.

- Edificio: | 1 . !
Descripcion; | Grieta en pared exterior.

~ Edificio: 1

Descripcion: | Sistema de AC afectado.

Page 9 of 18




ANEJO A (cont.)

Edificio:

Descripcion:

~ Edificio:

Descripcion:

 Edificio: | 1

 Edificio: | 1 -
Descripcion: | Grieta en losa de concreto.

7

OCULAR INSPECTION CHECKLIST

1

Descripcion: | Equipo de AC afecto.

Tapa de inodoro rota.

Pared interior parcialmemente caida.
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i ~ OCULAR INSPECTION CHECKLIST

ANEJO A (cont.)

Edificio: | 2 R i

Descripcion: ~ Grieta a lo largo de la pared interior. }
i !

\

\

Edificio: | 2 -
Descripcion: | Grieta en columna inteiror.

Edificio: | 2 |
Descripcion: | Grieta en columna interior.

Edificio: | 2 _
Descripcion: | Alero colapsado.
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ANEJO A (cont.)

Edificio: | 2

Descripcion: | Grieta en el piso de salon.

Edificio: | 2

Descripcion: = Material del techo en el suelo.

Edificio: | 2

desfasada.
Edificio: | 2 ]

Descripcion; ~ Columna severamente agrietada y

Descripcion: | Grieta en pared de pasillo. o

OCULAR INSPECTION CHECKLIST
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ANEJO A (cont.)

Grieta en piso de salon.

Edificio: 3

Descripcion: | Grieta en columna.
 Edficio: |3

Descripcion:

Edificio: | 3 )
Descripcion:

Edificio: = 3
Descripcion:

Grieta en Eé}ed exterior.
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ANEJO A (cont.)
Edificio: 4 - ’
Descripcion: ‘ Grieta en columna y pared interior.
|
\
\
_ Edfio: 4 o
Descripcion: ~ Grieta en columna y pared exterior.
|
Edficio: 4 R
Descripcion: | Grieta en losa de concreto frente a enlrada
de salon.
i
i
Edificio: | 6 ,
Descripcion: | Grietas en las paredes exteriores.
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OCULAR INSPECTION CHECKLIST = I

ANEJO A (cont.)

| Edificio: | 6 |
i Descripcion: | Grieta en paredes interiores. ‘

_ Edificio: | 7 _
| Descripcion: | lluminaria colapsada.

I S— - _
Edificio: | 8 |
Descripcion: | Cristales de ventana rotos.

Edficio: |8 1
Descripcion: | Techo colapsado dentro de salon.
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I e OCULAR INSPECTION CHECKLIST

ANEJO A (cont.)

Edificio: | 8 - |
Descripcion: | Grieta en pared exterior. |

Edificio: 8 ,
Descripcion: | Inodoro desfazado.

Edificio: | 9 -
Descripcion: | Grieta en pared exterior.

Edificio: | 10 B , -
Descripcion: ' Inodoro roto en la mayor de sus partes.

i
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OCULAR INSPECTION CHECKLIST

ANEJO A (cont.)

Edificio:
Descripcion:

l Edificio:
Descripcion:

Edificio: |

Descripcion:

Desague de agua afectado.

10

Material del techo colapsado.

13

Grieta en pared interna.

13
Gieta en columna interna.
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I OCULAR INSPECTION CHECKLIST

ANEJO A (cont.)

i Edificio: | 13
Descripcion: | Grieta en pared externa.

: Edificio: | 13
' Descripcion: | Grieta en verja externa.

|
| [ I
|

 Edificio: | 13 R ;

. Descripcion: | Desnivel y grieta en pasillo. |

i

|

i

~ Edificio: | 13 -
Descripcion: | Grieta en columna.
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